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Bocca tarata Ø90 mm da realizzare
con lamiera in acciaio inox con
sistema a paratoia
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La quota di scorrimento della tubazione
PVC SN8 Ø315 dovrà essere 10 cm più alto
rispetto allo scorrimento della tubazione a
valle del pozzetto D04 + valvola antireflusso
- Clapet
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Tubature in PVC SN8 acque bianche         Ø var.
con indicazione direzione di scorrimento e pendenza

Pozzetto d'ispezione in cls prefabbricato
con dimensione interna, numerazione progressiva e quota

di fondo

Caditoie rete acque bianche
dimensione interna 40x40 cm con chiusino in ghisa

carrabile classe D400

Scatolare 225 x 75 dimensione interna
con indicazione direzione di scorrimento e pendenza

Pozzetto con by-pass verso vasca di prima
pioggia

Vasca di prima pioggia per raccolta acque

Disoleatore

Sollevamento

Rete in pressione
PEAD PN16 DN90

Rete idraulica esistente

Caditoia esistente

Pozzetto esistente

Legenda
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